
平成１９年１１月２２日 

お客さま各位 

大多喜ガス株式会社 

髙木産業株式会社製の給湯暖房熱源機をご愛用のお客さまへのお知らせ 

 

日頃よりガス製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。 

給湯暖房熱源機の製造をしている髙木産業株式会社から下記の報告を受けましたのでご連絡いたします。 

当該製品をご使用の皆様には大変ご迷惑をおかけし、まことに申し訳ございません。 

 

記 

 

１．発生する症状について 
  髙木産業株式会社製の給湯暖房熱源機におきまして、機器内部の給水通路接続部が破損し、水漏れする現象が発生

しております。 

  調査の結果、製品に搭載している給水通路接続部に一時期、製造工程上の理由で品質にばらつきのあるものが生産

されたことおよび使用環境などの要因が重なり、一部の製品で上記現象が発生することが判明いたしました。なお、

この現象の発生に伴う安全上の問題はございません。 

 

２．対象商品 
 ※対象商品は熱源機本体の型式で判別することができます。 
  ＧＨ－Ｓ２０６＊＊＊＊＊＊、ＧＨ－Ｓ２４６＊＊＊＊＊＊、ＧＨ－Ｓ２４５＊＊＊＊＊＊ 
  ＧＨ－ＳＤ２４５＊＊＊＊＊＊、ＧＨ－２４４＊＊＊＊＊＊、ＧＨ－２０４＊＊＊＊＊＊ 
  ＧＨ－１６４＊＊＊＊＊＊ 
  【型式末尾の＊は任意アルファベット及び数字】 

 

３．対象製造期間 
  平成１７年１２月製造分まで 
 
４．対象商品の見分け方 
 ・機器（熱源機）の正面に貼ってあるプレートに機器の型式が記載されています。 

 

５．弊社における対応 
 ・該当給水通路接続部が原因で上記の現象が発生した製品につきましては、無償で修理をさせていただきます。 

 
６．ご連絡先 
 ※対象となる製品をご愛用で上記の現象が発生した場合は、誠に恐縮ではございますが、最寄りのサービスセンター

までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

  ◎茂原市・一宮町・大多喜町・睦沢町・長生村にお住まいのお客さま  茂原サービスセンター 

  ◎市原市にお住まいのお客さま                   市原サービスセンター 

  ◎千葉市にお住まいのお客さま                   千葉サービスセンター 

  ◎八千代市にお住まいのお客さま                  八千代サービスセンター 

  ◎山武市にお住まいのお客さま                   成東サービスセンター 

以 上

http://www.otakigas.co.jp/service/shop/sc/index.html


＜別 紙＞ 

・・・・・・・・・・・該当商品の見分け方・・・・・・・・・・・ 
※型式は器具本体正面のプレートに表示されています。 
※該当品番の数字の末尾には英数字などの型式名が続きますが、すべて該当製品となります。 

 


